
Warunki przyłączeniowe

19-B6/WP/02702

proj. odrębnym opracowaniem ZK + TL

- proj.PGE Dystrybucja S.A.

YAKXs 5x25

dł. 1m(5m)

YAKXs 5x25

dł. 29m(36m)

Warunki przyłączeniowe

19-B1/UP/01173

proj. Ru ≤ 10 Ω
YAKXs 5x25

dł. 2m(6m)

istn. układ pomiarowy

istn. ZK 9532 - PGE Dystrybucja S.A.
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proj. linia kablowa ośw. typu YAKXs 5x25 obw. nr 1 dł. 934m(1098m) w ul. Leszczynowej
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Schemat projektowanych urządzeń

Grabówka, ul. Leszczynowa, Gmina Supraśl

Kolorem czarnym zaznaczono urządzenia istniejące


